INSPEKTORAT PRACE Zilina
Hlavna 2, 010 09 Zilina

¢. IZA-67-17-2.2/P-B 22,23,25-13 Dnia 04.10.2013
Cislo ulohy : 13 137

PROTOKOL

o vykone inSpekcie prace podla § 7 ods. 3 pism. a) v nadvéznosti na § 13 ods. 2 a § 14
ods. 1,2 a 4 zdkona ¢. 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni zikona &. 82/2005
Z.z. o nelegilnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov, ktora bola vykonana v diioch 26. 09., 30. 09. a 04. 10. 2013.

Kontrolovany subjekt (zamestnavater’):

Mestsky podnik sluZieb Vrutky s.r.o., Cyrila a Metoda 29, 038 61 Vratky

ICO: 31642195 SKEC: 35 300 Prévna forma : 112
Indpekciu prace vykonal : Ing. Milo§ Horvéth, in§pektor prace
Zucastnili sa :

Za kontrolovany subjekt :  Mgr. Branislav Pullmann, konatel spolo¢nosti
Jitka Li¢kové, ekonomicky namestnik
Martin Vrab, kuri¢

Vykon in3pekcie prace v organizacii bol zamerany na kontrolu dodrZiavania pravnych predpisov
a ostatnych predpisov na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe&nosti
technickych zariadeni v nizkotlakovych kotolniach — celoslovenska tloha ¢. 13 137, vratane
kontroly nelegélneho zamestndvania. Predmetom kontroly bola plynova kotoliia v budove
Mestského tiradu vo Vritkach a plynova kotolila v Zakladnej $kole Hany Zelinovej, Vritky.

Pri vikone in§pekcie prace bolo zistené:

Predmetom hlavnej Cinnosti kontrolovaného subjektu je sprava bytov spoloCenstiev vlastnikov
bytov, vyroba a doddvka tepla. Kontrolovany subjekt realizuje predmet svojej ¢innosti na adrese :
UL Cyrila a Metoda 29, 038 61 Vritky, prostrednictvom svojich zamestnancov, v celkovom poéte
7, z toho 4 Zeny.

Pri vykone inSpekcie price boli predloZené nasledovné doklady:

Vypis z obchodného registra, vlozka ¢islo : 3056/L
Zmluva o vykone funkcie konatel'a spolo¢nosti Mestsky podnik sluZieb, Vritky, s.r.o. -
Mgr. Branislav Pullmann, zo diia 05. 09. 2013

e Zmluva osprave audrzbe £.066/12-4, uzatvorena medzi vlastnikom (Mesto Vritky)
aspravcom (BYVATERM, sr.o., Vratky) o spravovani audrzbe plynovej kotolne
v budove Mestského uradu vo Vritkach, zo dia 14. 08. 2012

e Kuri¢sky preukaz na obsluhu teplovodnych kotlov V. triedy na plynné palivo — Zdenko
Kmet’, zo diia 01. 08. 2012

e Kuri¢sky preukaz na obsluhu teplovodnych kotlov V. triedy na plynné palivo — Martin
Vrab, zo diia 20. 10. 2008



Névod na obsluhu zariadenia na Gipravu vody EZV 80M umiestneného v plynovej kotolni
Zakladnej Skoly Hany Zelinovej, Vritky

Zarutny list zariadenia na Gpravu vody EZV 80M v.&. 23580, umiestneného v plynovej
kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky

Névod na montéZ a obsluhu ¢erpadiel WILO, umiestnenych v plynovej kotolni Mestského
uradu Vritky

Zaruené listy — 4 kusy ¢erpadiel GRUDFOS, umiestnenych v plynovej kotolni Zakladnej
Skoly Hany Zelinovej, Vrutky
ZaruCné listy — 2 kusy plynovych kotlov VIESSMANN CM2 VITOCROSSAL 200
v.C. 7247424800420109, v.c. 7247424800407100 - Kkotolia Zakladnej skoly Hany
Zelinovej, Vritky

Protokoly ouvedeni do pevadzky ~ 2 kusy plynovych kotlov VIESSMANN CM2
VITOCROSSAL 200 v.g&. 7247424800420109, v.&. 7247424800407100 - kotolia
Zikladnej Skoly Hany Zelinovej, Vritky, zo diia 10. 01. 2009

Vyhlésenie o zhode v zmysle zékona ¢. 264/1999 Z.z. a NV SR &, 576/2002 Z.z. — 2 kusy
plynovych kotlov VIESSMANN CM2 VITOCROSSAL 200 v.&. 7247424800420109,
v.&. 7247424800407100 - kotoliia Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky

Névod na montéZ plynovych kotlov VIESSMANN CM2 VITOCROSSAL 200 - kotoliia
Zakladnej Skoly Hany Zelinovej, Vritky

Servisny névod plynovych kotlov VIESSMANN CM2 VITOCROSSAL 200 - kotolia
Zakladnej Skoly Hany Zelinovej, Vratky

Revizne knihy plynovych kotlov VIESSMANN CM2 VITOCROSSAL 200 v.g.
7247424800420109, v.¢. 7247424800407100 - kotoltia Zakladnej Skoly Hany Zelinovej,
Vritky

Revizna kniha NTL plynového rozvodu pre kotoliiu Zakladnej $koly Hany Zelinovej,
Vrutky

Revizna kniha STL plynového rozvodu pre kotoliiu Zakladnej $koly Hany Zelinove;j,
Vratky

Potvrdenia o vykonani kontrol a¢istenia komina - kotolha Zakladnej $koly Hany
Zelinovej, Vratky : 11/2008, 10/2009, 9/2010, 4/2011, 10/2011, 2/2012, 10/2012, 3/2013
Potvrdenia o vykonani kontrol a Cistenia komina - kotoliia Mestského tradu, Vritky :
4/2007, 10/2008, 4/2009, 10/2009, 3/2010, 9/2010, 4/2011, 10/2011

Miestny prevadzkovy poriadok nizkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne v objekte
Mestského tradu, Vritky - platnost’ od 01.11. 1996

Prevadzkové denniky plynovych kotolni v objektoch Mestského tradu, Vritky a
Zékladnej Skoly Hany Zelinovej, Vrutky

Zaznamy o kontrole tesnosti a kontrole ovzdusia na vyskyt CO v objekte plynovej kotolne
Mestského tradu, Vritky zo dita : 29.11.2011, 01.02.2012, 22.05.2012, 18.06.2012,
07.07.2012, 15.08.2012, 21.09.2012, 11.1[).2012, 12.12.2012, 20.01.2013, 15.02.2013,
10.03.2013, 01.04.2013, 11.04.2013, 10.05.2013, 10.06.2013, 25.07.2013

Zaznamy o skuSkach poistnych ventilov v objekte plynovej kotolne Mestského tradu,
Vritky zo diia : 09.11.2011, 01.12.2011, 18.02.2012, 26.02.2012, 03.05.2012, 17.06.2012,
21.07.2012, 26.08.2012, 12.09.2012, 14.06.2013, 09.07.2013

Zaznamy o kontroldch tlakomerov nulovanim v objekte plynovej kotolne Mestského
uradu, Vratky zo dia : 16.03.2012, 05.05.2012, 13.05.2012, 14.09.2012, 13.11.2012,
10.07.2013

Zapis o vykonani odbornej prehliadky nizkotlakovej plynovej kotolne Mestského tiradu,
Vritky zo diia 02.10.2013

Spréva o vykonani vychodiskovej odbornej skusky vyhradeného technického zariadenia
plynového skupiny Bg — STL plynovod pre kotolfiu Zakladnej $koly Hany Zelinovej,
Vritky, po uzaver kotolne — oktober 2008

Sprava o vykonani vychodiskovej odbornej skasky vyhradeného technického zariadenia
plynového skupiny Bg — NTL plynovod plynu od uzdveru kotolne po uzivery kotlov -
kotoltia Zakladnej skoly Hany Zelinovej, Vriitky — oktober 2008
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Spravy o vykonani vychodiskovych odbornych skasok vyhradenych technickych zariadeni
plynovych skupiny Bh - kotly VIESSMANN CM2 VITOCROSSAL 200 v..
7247424800420109, v.¢. 7247424800407100 - kotoltia Zakladnej Skoly Hany Zelinovej,
Vritky — oktober 2008

Sprava o vykonani opakovanej odbornej skusky vyhradeného technického zariadenia
plynového skupiny Bf,g.h — plynové zariadenie kotolne Zakladnej $koly Hany Zelinovej,
Vrutky — marec 2012, marec 2013

Spravy o vykonani opakovanych odbomych skufok vyhradenych technickych zariadeni
plynovych skupiny Bh — plynové kotly VIESSMANN CM2 VITOCROSSAL 200 v.¢.
7247424800420109, v.¢. 7247424800407100 v kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej,
Vriitky — november 2009

Servis kotlov K1,K2 v plynovej kotolni Zakladnej skoly Hany Zelinovej, Vratky — marec
2013

Spravy o vykonani opakovanych odbornych skusok vyhradenych technickych zariadeni
plynovych skupiny Bh - plynové kotly VIESSMANN VITODENS 300
v.&. 7176779603488102, v.&. 7176779603488109, v kotolni Mestského aradu, Vritky —
september 2007, december 2009, m4j 2013

Sprava o vykonani opakovanej odbornej skusky vyhradeného technického zariadenia
plynového skupiny Bf,g — STL a NTL plynové rozvody, regulatory tlaku plynu, v kotolni
Mestského uradu, Vritky — oktéber 2013

Zapis o vykonani funkénej skusky dvojitej regulatnej rady Alz-6U/AB v zmysle STN 38
6443, zo dna 02.12. 1996

Spravy o vykonani prvych vonkajsich prehliadok tlakovych nadob stabilnych,
umiestnenych v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky : expanzomat
v.¢. 081070701103, v.¢. 081070701107, rok vyroby 2008, objem 50 litrov, najvy3si
pracovny tlak 6 barov — oktober 2008

Spravy o vykonani prvych vonkajsich prehliadok vyhradenych technickych zariadeni
tlakovych skupiny Ba : kotly VIESSMANN CM2 VITOCROSSAL 200 v.g.
7247424800420109, v.¢. 7247424800407100, rok vyroby 2008, najvy33i pracovny tlak 4
bary, umiestnenej v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky - oktober
2008

Spravy o vykonani opakovanych vonkajsich prehliadok tlakovej nadoby stabilnej,
umiestnenej v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky : expanzomat v.¢.
081070701103, rok vyroby 2008, objem 50 litrov, najvy3si pracovny tlak 6 barov — marec
2012, marec 2013

Spravy o vykonani opakovanych vonkajdich prehliadok tlakovej nadoby stabilnej,
umiestnene]j v plynovej kotolni Zakladnej Skoly Hany Zelinovej, Vrutky : expanzomat
v.¢. 081070701107, rok vyroby 2008, objem 50 litrov, najvyssi pracovny tlak 6 barov —
marec 2012, marec 2013

Spravy ovykonani opakovanych vonkajsich prehliadok vyhradeného technického
zariadenia tlakového skupiny Ba : kotol VIESSMANN CM2 VITOCROSSAL 200 v.£.
7247424800420109, rok vyroby 2008, najvy$si pracovny tlak 4 bary, umiestnenej
v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vrutky - marec 2012, marec 2013
Spravy o vykonani opakovanych vonkajsich prehliadok vyhradeného technického
zariadenia tlakového skupiny Ba : kotol VIESSMANN CM2 VITOCROSSAL 200
v.C. 7247424800407100, rok vyroby 2008, najvyssi pracovny tlak 4 bary, umiestnenej
v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vratky - marec 2012, marec 2013
Pasporty od expanzomatov v.¢. 081070701103, v.¢. 081070701107, umiestnenych
v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky

Sprava o vykonani vychodiskovej odbornej prehliadky a odbornej skusky vyhradeného
technického zariadenia elektrického — elektricka instalacia v kotolni Zakladnej $koly Hany
Zelinovej, Vritky — november 2008



Pri vykone inSpekcie price neboli predloZené napriek tomu, Ze boli Ziadané :

Spravy o vykonéavani odbornych prehliadok a odbornych skaok elektrickej instalacie
plynovej kotolne Mestského Gradu Vritky — 1 x za 5 rokov

Evidencia vyhradenych technickych zariadeni tlakovych (tlakové expanzné nadoby
s membranou, kotly s vykonom nad 100 kW — V. trieda), umiestnenych v plynovej
kotolni Mestského uradu Vritky a v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej,
Vrutky, v rozsahu podla prilohy €. 4 k vyhl ¢. 508/2009 Z. z.

Harmonogram odbornych prehliadok a odbornych skusok tlakovych nadob stabilnych,
umiestnenych v plynovej kotolni Mestského aradu Vritky a v plynovej kotolni Zdkladnej
Skoly Hany Zelinovej, Vratky

Spravy o vykonani opakovanych turadnych skisok tlakovych expanznych nadob
s membrénou v.¢. 02317, v.&. 02319, umiestnenych v plynovej kotolni Mestského uradu
Vrutky - 1 x za 10 rokov

Spravy o vykonani opakovanych vonkajsich prehliadok (prevadzkovych revizii) tlakovych
expanznych nadob s membranou v.¢. 02317, v.€. 02319, umiestnenych v plynovej kotolni
Mestského tiradu Vritky v lehote 1 x za rok

Spravy o vykonani opakovanych vonkajSich prehliadok (prevadzkové revizie) tlakovych
expanznych nadob smembranou v.&. 081070701103, v.&. 081070701107, ktoré su
umiestnené v plynovej kotolni Zéakladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky, v rokoch 2009,
2010, 2011

Spravy o vykonani vnutornych prehliadok tlakovych expanznych nadob s membranou
v.¢. 02317, v.€. 02319, umiestnenych v plynovej kotolni Mestského uradu Vritky - 1 x za
5 rokov

Spravy o vykonani tlakovych skiSok tlakovych expanznych nadob s membranou
v.£. 02317, v.€. 02319, umiestnenych v plynovej kotolni Mestského tradu Vritky - 1 x za
10 rokov

Spravy o vykonani opakovanych vonkaj$ich prehliadok avnutornych prehliadok
vyhradenych technickych zariadeni tlakovych skupiny Ba : kotly VIESSMANN CM2
VITOCROSSAL 200 wv.£. 7247424800420109, 7247424800407100, umiestnenych
v plynovej kotolni Zékladnej skoly Hany Zelinovej, Vritky, v rokoch 2009, 2010, 2011
Pasporty od tlakovych expanznych nadob smembranou v.&. 02317, v.&. 02319,
umiestnenych v plynovej kotolni Mestského tiradu Vritky

Doklad o uréeni zamestnanca, zodpovedného za bezpe¢nii a hospodarnu prevadzku
tlakovych nadob stabilnych

Pisomné poverenie zamestnancov, ktorf vykonavaju obsluhu tlakovych nadob stabilnych
Miestny prevadzkovy predpis pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni tlakovych
skupiny Abl (tlakové expanzné nadoby s membranou, umiestnené v plynovej kotolni
Mestského uradu Vritky a v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vrutky
Zaznamy o kontrolach spravnej funkcie tlakomerov tlakovych expanznych nadob
s membranou v.¢. 081070701103 a v.¢. 081070701107, umiestnenych v plynovej kotolni
Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vratky, nulovanim - 1 x za 3 mesiace

Zaznamy o kontrolach sprdvnej funkcie tlakomerov tlakovych expanznych nadob
s membranou v.¢. 081070701103 a v.¢. 081070701107, umiestnenych v plynovej kotolni
Zakladnej Skoly Hany Zelinovej, Vritky a tlakovych nddob stabilnych v plynovej kotolni
Mestského uradu Vritky (dve tlakové expanzné nadoby s membranou, jeden ohrievad
vody) porovnanim s kontrolnym tlakomerom - 1 x za 2 roky

Evidencia vyhradenych technickych zariadeni plynovych, umiestnenych v plynovej
kotolni Mestského tradu Vrutky a v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinove;j,
Vritky, v rozsahu podla prilohy &. 4 k vyhl. &. 508/2009 Z. z.

Harmonogram odbornych prehliadok aodbornych skisok vyhradenych technickych
zariadeni plynovych, umiestnenych v plynovej kotolni Mestského uradu Vritky
a v plynovej kotolni Zakladnej Skoly Hany Zelinovej, Vritky
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e Spravy o vykonani odbornych prehliadok vyhradenych technickych zariadeni plynovych
skupiny Bh (plynové kotly VIESSMANN VITODENS 300 v.&. 7176779603488102,
v.€. 7176779603488109), umiestnenych v kotolni Mestského uradu, Vratky, v rokoch
2008, 2010, 2011, 2012

e Spravy o vykonani odbornych prehliadok vyhradenych technickych zariadeni plynovych
skupiny Bh (plynové kotly VIESSMANN CM2 VITOCROSSAL 200 v..
7247424800420109, v.€. 7247424800407100 v kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej),
umiestnenych v kotolni Zakladnej Skoly Hany Zelinovej, Vritky v rokoch 2010, 2011

e Spravy o vykonani odbornych prehliadok vyhradenych technickych zariadeni plynovych
skupiny Bg (plynovy rozvod od hlavného uzaveru odberného plynového zariadenia po
hlavné uzdvery kotlov), pre kotolitu Mestského Gradu, Vrutky - 1 x za 3 roky

e Spravy o vykonani odbornych skuSok vyhradenych technickych zariadeni plynovych
skupiny Bg (plynovy rozvod od hlavného uzéveru odberného plynového zariadenia po
hlavné uzdvery kotlov), pre kotolitu Mestského tradu, Vritky - 1 x za 6 rokov

I)  Bezpenost’ a ochrana zdravia pri praci

A/ Nesplnené opatrenia z predchidzajiicich vykonov inSpekcie prace:

Za posledné tri roky In¥pektorat prace Zilina nevykonal v organizécii Ziadny vykon
in3pekcie prace tohto zamerania.

B/ Novozistené nedostatky :
Previadzkové budovy a objekty — 06

1. V plynovej kotolni Mestského tradu Vrutky nie st rozvody systému ustredného kurenia
farebne oznatené podl'a pretekajiiceho média, ¢o je v rozpore s § 13 ods. 6 zdkona NR SR
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len zdkona &. 124/2006 Z. z.)
nedodrzanim bezpecnostnej Urovne, ktord vyplyva z ¢l. 8 STN 13 0072:1990. (0608)

2. Vplynovej kotolni Mestského tdradu Vritky je doskovy vymennik tepla poskodeny
(0zitkova voda sa pretlaca do systému UK, z toho ddvodu stipa tlak v systéme UK), o je
v rozpore s § 6 ods. 1 pism. d) zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. (0608)

3. Upraviia vody na vstupe napu$tania do UK, automatické doptist'anie vody do UK a snimag&
proti zaplaveniu kotolne, umiestnené v plynovej kotolni Mestského tradu Vritky, st
nefunkéné, ¢o je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. d) zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. (0608)

4. V plynovej kotolni Mestského tiradu Vritky nie je dostatoéne zabezpeteny pristup
k hlavnému uzaveru plynu v pripade havarie, ¢o je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. a) zakona
¢. 124/2006 Z. z. (0608)

5. V plynovej kotolni Mestského tradu Vritky nie si potrubia systému UK dostatotne
zaizolované, o je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. (0608)

6. V plynovej kotolni Mestského tradu Vrutky nie je zabezpecené prietne vetranie priestoru
kotolne, ¢im pri tiniku zemného plynu mdZe v neprevetranych priestoroch vzniknGf
vybusna zmes, o je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. d) zdkona &. 124/2006 Z. z. nedodrzanim
bezpecnostnej Grovne, ktora vyplyva z ¢1. 29 STN 07 0703:1986. (0608)



10.

Fi.

12.

13

VoIné okraje vyvySenych beténovych zékladov pri kotloch K1, K2 v plynovej kotolni
Mestského tradu Vritky, nie si bezpe¢nostne oznadené, &o je v rozpore s § 13 ods. 6
zékona ¢. 124/2006 Z. z. (0608)

Hasiace pristroje v plynovej kotolni Mestského tradu Vratky nie sG uchytené na
konzolach (s vol'ne poloZené na zemi), & je vrozpore s § 6 ods. 1 pism. a) zakona
¢. 124/2006 Z. z. (0608)

Regulécia Vitotronic 333 ( kaskéda kotlov) v plynovej kotolni Mestského tiradu Vritky,
vykazuje poruchu, €o je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. d) zdkona &. 124/2006 Z. z. (0608)

V2 pripadoch obtokové ventily na poistnom potrubi systému ustredného kirenia
v plynovej kotolni Mestského dradu Vritky nie si zaistené v otvorenej polohe proti
neopravnenej manipuldcii (napr. plomba), v pripade ich uzatvorenia budu expanzné
nadoby vyradené zprevadzky, o je vrozpore s § 6 ods. 1 pism. d) zdkona
¢. 124/2006 Z. z. (0608)

Kotolfia Mestského tradu Vritky nie je trvale udrZiavand v &istote a v bezpragnom stave,
hlavne vokoli privodu spalovacieho vzduchu k hordkom plynovych kotlov, &o je
vrozpore s § 6 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. nedodrzanim bezpeénostne;
trovne, ktord vyplyva z ¢1. 168 STN 07 0703:1986. (0608)

Zasuvka na bezpeéné napitie (24 Volt), umiestnend v plynovej kotolni Zakladnej dkoly
Hany Zelinovej, Vrutky, nie je bezpetnostne oznatena, o je vrozpore s § 6 ods. 1
pism. a) zakona €. 124/2006 Z. z. (0608)

V plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky, pouziva obsluha kotolne na
zistovanie pritomnosti oxidu uholnat¢ho v ovzdusi detekéné trubitky po zarutnej dobe
(ddtum spotreby uvedeny na obale je do 01.11. 2000, zdru¢na doba je 1 rok), ¢o je
v rozpore s § 6 ods. 1 pism. a) zdkona &. 124/2006 Z. z. (0608)

14. Nie st vedené zaznamy o vykonanych kontrolach pritomnosti oxidu uholnatého v ovzdusi
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16.

12

plynovej kotolne Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky, v lehote 1 x za mesiac, &o je
v rozpore s § 6 ods.1 pism. n) zdkona & 124/2006 Z. z. nedodrzanim bezpe&nostnej
urovne, ktora vyplyva z ¢l. 61 STN 38 6405:1988. (0608)

Kontroly pritomnosti oxidu uholnatého v ovzdusi plynovej kotolne Mestského uradu
Vratky nie st vykondvané v lehote 1 x za mesiac (posledn4 kontrola bola vykonana diia
25.07.2013), &o je v rozpore s § 9 ods.1 pism. a) zakona &. 124/2006 Z. z. v nadviiznosti
na Miestny prevadzkovy poriadok nizkotlakovej plynovej kotolne v objekte Mestského
uradu, Vritky - Cast’ 9. : Predpisy pre kontrolu ovzdusia, platného od 01.11. 1996. (0608)

Miestny prevadzkovy poriadok nizkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne v objekte
Mestského uradu, Vritky, platny od 01.11. 1996, nie je nie je aktualizovany podla
skutognosti a podl'a legislativy platnej v sttasnosti (v kotolni sa napr. nachadzaji iné
kotly, ako s uvedené v prevadzkovom poriadku), o je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. a)
zakona €. 124/2006 Z. z. (0608)

Vo vybave nizkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne v objekte Mestského tiradu,
Vritky, chyba penotvorny prostriedok alebo detektor na kontrolu tesnosti spojov
plynovych zariadeni a detektor na oxid uhol'naty, &o je vrozpore s § 6 ods. 1 pism. a)
zdkona €. 124/2006 Z. z. nedodrzanim bezpetnostnej trovne, ktord vyplyva z ¢&l. 167
pism. a) STN 07 0703:1986. (0608)



18.

19.

20.

V nizkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne v objekte Mestského tradu, Vritky chyba
technologickd schéma rozvodu ustredného kurenia s popisom spOsobu zabezpecenia
zdrojov tepla, ¢o je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. a) zakona &. 124/2006 Z. z. nedodrZanim
bezpetnostnej Girovne ktora vyplyva z ¢l. 23 pism. b) STN 06 0830:1988. (0608)

Na vstupnych dverach do plynovej kotolne v objekte Mestského uradu, Vritky, chyba
samozatvarac, €o je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. a) zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. nedodrZanim
bezpecnostnej Grovne, ktora vyplyva z ¢1. 29 STN 07 0703:1986. (0608)

VTZ-07
Elektrické zariadenia - preventivne ¢innosti

Zamestnavatel' nezabezpetuje vykondvanie odbornych prehliadok a odbornych skuSok
elektrickej instalacie plynovej kotolne Mestského tiradu Vritky, v lehote minimalne 1 x za
5 rokov podTla prilohy ¢.8 k vyhlaske MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpefnosti aochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi aktorou sa ustanovuji
technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia v zneni vyhl
MPSVaR SR ¢&. 435/2012 Z. z. (dalej len vyhl. €. 508/2009 Z. z.), ¢o je v rozpore s § 9
ods.] pism. a) zékona &. 124/2006 Z. z., s § 8 pism. d) v nadvéiznosti na § 9 ods. 2
pism. d) vyhl. &. 508/2009 Z. z. (0703)

Tlakové zariadenia —~ preventivne ¢innosti

21. Zamestnavatel’ nevedie evidenciu vyhradenych technickych zariadeni tlakovych (tlakové

22.

23.

24.

expanzné nadoby s membranou, kotly s vykonom nad 100 kW — V. trieda), umiestnenych
v plynovej kotolni Mestského uradu Vritky a v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany
Zelinovej, Vratky, v rozsahu podl'a prilohy €. 4 k vyhl. €. 508/2009 Z. z., Co je v rozpore
s § 6 ods. 1 pism. n) zikona ¢&. 124/2006 Z. z., s § 8 pism. b) vyhl. & 508/2009 Z. z.
(0707)

Zamestnévatel nema vypracovany harmonogram odbornych prehliadok a odbornych
skusok tlakovych nadob stabilnych, umiestnenych v plynovej kotolni Mestského tiradu
Vritky a v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky, ¢o je v rozpore
s § 6 ods. 1 pism. n) zdkona ¢. 124/2006 Z. z., nedodrZanim bezpecnostnej trovne, ktora
vyplyva z ¢l. 4 pism. €) prilohy STN 69 0012:1986. (0707)

Zamestnavatel' nezabezpeCuje vykonavanie opakovanych tradnych skaok tlakovych
expanznych nadob s membranou v.&. 02317, v.€. 02319, umiestnenych v plynovej kotolni
Mestského tradu Vritky v lehote minimalne 1 x za 10 rokov podla prilohy €.5 k vyhl.
¢. 508/2009 Z. z., &o je v rozpore s § 9 ods.1 pism. a) zdkona &. 124/2006 Z. z., s § 8
pism. d) v nadviznosti na § 9 ods. 2 pism. d) a § 12 ods. 2 pism. a) vyhl. ¢. 508/2009 Z. z.
(0707)

Zamestnavatel nezabezpetuje vykonavanie opakovanych vonkaj$ich prehliadok
(prevadzkovych revizii) tlakovych expanznych nddob smembrinou v.&. 02317,
v.&. 02319, umiestnenych v plynovej kotolni Mestského tiradu Vratky v lehote 1 x za rok
podra prilohy ¢&.5 k vyhlagke ¢. 508/2009 Z. z., &o je v rozpore s § 9 ods.1 pism. a) zdkona
¢. 124/2006 Z. z., s § 8 pism. d) v nadviznosti na § 9 ods. 2 pism. d) vyhl. ¢. 508/2009 Z.
z. nedodrZanim bezpeénostnej Grovne, ktora vyplyva z &l. 89 pism. b) a ¢l. 91 pism. b)
STN 69 0012:1986. (0707)



25,

26.

27.

28

29.

30.

31,

3.

Opakované vonkajsie prehliadky (prevadzkové revizie) tlakovych expanznych nadob
s membranou v.¢. 081070701103, v.¢. 081070701107, ktoré st umiestnené v plynovej
kotolni Zdkladnej Skoly Hany Zelinovej, Vritky, nie sii vykondvané v lehote 1 x za rok
podla prilohy €.5 k vyhlaske ¢. 508/2009 Z. z. (od roku 2008 neboli vykonané v rokoch
2009, 2010, 2011), ¢o je v rozpore s § 9 ods.1 pism. a) zékona ¢. 124/2006 Z. z., s § 8
pism. d) v nadvdznosti na § 9 ods. 2 pism. d) vyhl. & 508/2009 Z. z. nedodrZanim
bezpenostnej trovne, ktord vyplyva z &1. 89 pism. b) a &l. 91 pism. b) STN 69 0012:1986.
(0707)

Zamestnavatel' nezabezpeuje vykondvanie vnutornych prehliadok tlakovych expanznych
nadob s membranou v.¢. 02317, v.¢. 02319, umiestnenych v plynovej kotolni Mestského
Uradu Vritky vlehote minimalne 1 x za 5 rokov podfa prilohy &5 k vyhlaske
¢. 508/2009 Z. z., Co je v rozpore s § 9 ods.1 pism. a) zdkona ¢&. 124/2006 Z. z.,s § 8
pism. d) vnadvéznosti na § 9 ods. 2 pism. d) vyhl. & 508/2009 Z. z. nedodrZanim
bezpenostnej irovne, ktord vyplyva z ¢l. 89 pism. ¢) a ¢l. 94 pism. a) STN 69 0012:1986.
(0707)

Zamestndvatel nezabezpeCuje vykonavanie tlakovych skuSok tlakovych expanznych
niddob s membrinou v.¢. 02317, v.¢. 02319, umiestnenych v plynovej kotolni Mestského
tradu Vritky vlehote minimédlne 1 x za 10 rokov podla prilohy &.5 k vyhlaske
¢. 508/2009 Z. z., €o je v rozpore s § 9 ods.1 pism. a) z4kona &. 124/2006 Z. z., s § 8
pism. d) v nadviiznosti na § 9 ods. 2 pism. d) vyhl. & 508/2009 Z. z. nedodrZanim
bezpe¢nostnej irovne, ktord vyplyva z &l. 89 pism. €) STN 69 0012:1986. (0707)

.Zamestnavatel nezabezpeCuje vykondvanie opakovanych vonkajdich prehliadok

a vnitornych prehliadok vyhradenych technickych zariadeni tlakovych skupiny Ba : kotly
VIESSMANN CM2 VITOCROSSAL 200 v.&. 7247424800420109, 7247424800407100,
rok vyroby 2008, najvy$§i pracovny tlak 4 bary, umiestnenych v plynovej kotolni
Zékladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky, v lehote 1 x za rok podla prilohy &.5 k vyhlaske
¢. 508/2009 Z. z. (tieto prehliadky neboli vykonané v rokoch 2009, 2010, 2011), &o je
v rozpore s § 9 ods.1 pism. a) zakona &. 124/2006 Z. z., s § 8 pism. d) v nadviznosti na
§ 9 ods. 2 pism. d) vyhl. &. 508/2009 Z. z. (0707)

Zamestnavatel' nemd k dispozicii pasporty od tlakovych expanznych nddob s membranou
v.C. 02317, v.¢. 02319, umiestnenych v plynovej kotolni Mestského tradu Vritky,
v zmysle prilohy ¢.3, pism. c), bod 1. vyhl. &. 508/2009 Z. z., €o je v rozpore s § 6 ods.1
pism. n) zékona ¢. 124/2006 Z. z., s § 8 pism. a) vyhl. & 508/2009 Z. z. (0707)

Zamestnavatel' pisomne neuréil zamestnanca, zodpovedného za bezpedni a hospodéarnu
prevadzku tlakovych nadob stabilnych, &o je vrozpore s § 6 ods.l pism. a) zikona
¢. 124/2006 Z. z. nedodrZanim bezpelnostnej Grovne, ktord vyplyva z €. 1 aél. 3
pism. b) prilohy STN 69 0012:1986. (0707)

Zamestndvatel' pisomne nepoveril zamestnancov, ktori vykonavaju obsluhu tlakovych
niddob stabilnych, ich obsluhou, o je vrozpore s § 6 ods.l pism. a) zdkona
¢. 124/2006 Z. z. nedodrzanim bezpe&nostnej trovne, ktord vyplyva =z ¢l. 2 prilohy
STN 69 0012:1986. (0707)

Zamestnavatel nevypracoval miestny prevadzkovy predpis na prevadzku vyhradenych
technickych zariadeni tlakovych skupiny Abl (tlakové expanzné nadoby s membranou,
umiestnené v plynovej kotolni Mestského tradu Vrutky a v plynovej kotolni Zékladnej
Skoly Hany Zelinovej, Vratky), ¢o je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. 1) zakona &. 124/2006
Z. z. v nadvéznosti na § 8 pism. ¢) vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. (0707)



33.V pasportoch tlakovych expanznych nadob smembranou v.¢. 081070701103 a
v.¢. 081070701107, umiestnenych v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej,
Vrutky, nie s doplnené udaje o ich vystroji, ¢o je v rozpore s § 6 ods.1 pism. a) zdkona
¢. 124/2006 Z. z. (0707)

34.Nie si vykonavané preukdzatelne kontroly spravnej funkcie tlakomerov nulovanim
tlakovych expanznych nadob s membranou v.&. 081070701103 a v.& 081070701107,
umiestnenych v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky, v lehote
minimalne 1 x za 3 mesiace, o je v rozpore s § 9 ods.1 pism. a) zakona &. 124/2006 Z. z.
nedodrzanim bezpe¢nostnej urovne, ktord vyplyva z &l 47 pism. a) aél. 52
STN 69 0012:1986. (0707)

35.Nie st vykonavané preukazatelne kontroly sprdvnej funkcie tlakomerov porovnanim
s kontrolnym tlakomerom tlakovych expanznych nadob s membranou v.¢. 081070701103
a v.¢. 081070701107, umiestnenych v plynovej kotolni Zakladnej koly Hany Zelinove;j,
Vrutky a tlakovych nddob stabilnych v plynovej kotolni Mestského tradu Vratky
(expanzomaty v.&. 02317, 02319, zasobnik TUV v.&.58038) v lehote minimalne 1 x za 2
roky, ¢o je v rozpore s § 9 ods.l pism. a) zdkona & 124/2006 Z. z. nedodrzanim
bezpe&nostnej Urovne, ktord vyplyva z &l. 48 a €1. 52 STN 69 0012:1986. (0707)

36. Kontroly poistnych ventilov tlakovych nadob stabilnych v plynovej kotolni Mestského
tradu Vrutky (tlakové expanzné nadoby s membranou v.¢. 02317, 02319, zasobnik teple;
uzitkovej vody v.¢.58038) nie sii vykonavané pravidelne vlehote 1 x za mesiac
(v prevadzkovom denniku kotolne st zaznamenané tieto kontroly v diioch : 09.11.2011,
01.12.2011, 18.02.2012, 26.02.2012, 03.05.2012, 17.06.2012, 21.07.2012, 26.08.2012,
12.09.2012, 14.06.2013, 09.07.2013), o je v rozpore s § 9 ods.l pism. a) zakona
¢. 124/2006 Z. z. nedodrzanim bezpeCnostnej urovne, ktora vyplyva z ¢l. 54 pism. a)
STN 69 0012:1986. (0707)

37.Nie sG vedené zdznamy o vykonanych kontrolach spravnej funkcie poistnych ventilov
v plynovej kotolni Z4kladnej Skoly Hany Zelinovej, Vritky, ¢o je v rozpore s § 6 ods.1
pism. n) zikona €. 124/2006 Z. z. nedodrZzanim bezpecnostnej uirovne, ktora vyplyva
z ¢l. 23 pism. d) STN 06 0830:1988. (0707)

38. Kontroly tlakomerov nulovanim tlakovych nddob stabilnych v plynovej kotolni Mestského
uradu Vritky (tlakové expanzné nadoby s membranou v.¢. 02317, 02319, zasobnik teplej
uzitkovej vody v.€.58038) nie su vykonavané pravidelne v lehote minimalne 1 x za 3
mesiace ( v prevadzkovom denniku kotolne sii zaznamenané tieto kontroly v diloch :
16.03.2012, 05.05.2012, 13.05.2012, 14.09.2012, 13.11.2012, 10.07.2013), ¢o je v rozpore
s § 9 ods.1 pism. a) zakona ¢&. 124/2006 Z. z. nedodrZzanim bezpe¢nostnej Grovne, ktora
vyplyva z ¢l. 47 pism. a) STN 69 0012:1986. (0707)

Tlakové zariadenia — technicky stav

39.V 2 pripadoch poistné ventily DN 25, PN 16/1, otvaraci tlak 0,6 MPa, v.¢. nelitatel'né,
umiestnené na poistnom potrubi systému tstredného kiirenia v plynovej kotolni Mestského
tradu Vrutky, ktoré istia prekroCenie najvysSicho pracovného tlaku expanzomatov
v.& 02317, v.&. 02319, boli v &ase fyzickej obhliadky kotolne In¥pektorétom préce Zilina
dnia 30.09. 2013 nefunk¢né, o je v rozpore s § 6 ods. 1pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
(0708)

40. Poistny ventil DN 25, PN 16/1, otvéraci tlak 0,6 MPa, v.¢. nelitatel'né, umiestneny na
privode teplej uZitkovej vody do stojatého zasobnika teplej GZitkovej vody v.¢. 58038,
v plynovej kotolni Mestského uradu Vritky, ktory isti prekrocenie najvysSieho
pracovného tlaku zasobnika, bol v ¢ase fyzickej obhliadky kotolne InSpektoratom prace

9



Zilina dita 30.09. 2013 nefunkény, o je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. d) zikona
&. 124/2006 Z. z. (0708)

41. Tlakové expanzné naddoby s membranou v.¢. 02317, 02319, umiestnené v plynovej kotolni
Mestského Gradu Vritky, nie si upevnené o podlahu, o je v rozpore s § 6 ods. 1
pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. (0708)

Plynové zariadenia — preventivne ¢innosti

42. Zamestnavatel nevedie evidenciu vyhradenych technickych zariadeni plynovych,
umiestnenych v plynovej kotolni Mestského tradu Vritky a v plynovej kotolni Zakladnej
Skoly Hany Zelinovej, Vratky, v rozsahu podla prilohy €. 4 k vyhl. &. 508/2009 Z. z., ¢o
je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. n) zékona &. 124/2006 Z. z., s § 8 pism. b) vyhl
¢.508/2009 Z. z. (0711)

43. Zamestnavatel nema vypracovany harmonogram odbornych prehliadok a odbornych
skisok vyhradenych technickych zariadeni plynovych, umiestnenych v plynovej kotolni
Mestského tradu Vratky a v plynovej kotolni Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vritky, ¢o
je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. n) zdkona ¢. 124/2006 Z. z., nedodrzanim bezpetnostnej
urovne, ktord vyplyva z ¢1. 29 STN 38 6405:1988. (0711)

44 Zamestndvatel nezabezpefuje vykondvanie odbornych prehliadok vyhradenych
technickych zariadeni plynovych skupiny Bh (plynové kotly VIESSMANN VITODENS
300 v.& 7176779603488102, v.¢. 7176779603488109, vykon 65 kW), umiestnenych
v kotolni Mestského uradu, Vritky, v lehote minimalne 1 x za rok podla prilohy ¢.10
k vyhlaske ¢. 508/2009 Z. z. (tieto prehliadky boli vykonané v rokoch 2007, 2009 a 2013),
Co je v rozpore s § 9 ods.]1  pism. a) zakona & 124/2006 Z. z., s § 8 pism. d)
v nadvéznosti na § 9 ods. 2 pism. d) vyhl. & 508/2009 Z. z. (0711)

45, Zamestnavatel nezabezpeCuje vykondvanie odbornych prehliadok vyhradenych
technickych zariadeni plynovych skupiny Bh (plynové kotly VIESSMANN CM2
VITOCROSSAL 200 v.&. 7247424800420109, v.&. 7247424800407100 v kotolni
Zékladnej Skoly Hany Zelinovej, vykon 232 kW), umiestnenych v kotolni Zakladnej skoly
Hany Zelinovej, Vrutky v lehote minimalne 1 x za rok podla prilohy ¢.10 k vyhlaske
¢. 508/2009 Z. z. (od roku 2008 tieto prehliadky neboli vykonané v rokoch 2010, 2011), ¢o
je vrozpore s § 9 ods.1 pism. a) zdkona €. 124/2006 Z. z., s § 8 pism. d) v nadvéznosti
na § 9 ods. 2 pism. d) vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. (0711)

46. Zamestnavatel nezabezpefuje vykondvanie odbornych prehliadok vyhradenych
technickych zariadeni plynovych skupiny Bg (STL a NTL plynovy rozvod od hlavného
uzaveru odberného plynového zariadenia DN 40 po hlavné uzavery kotlov), pre kotoliiu
Mestského uradu, Vrutky, v lehote minimélne 1 x za 3 roky podla prilohy ¢.10 k vyhlaske
¢. 508/2009 Z. z. (bola predloZend odbornd prehliadka tohto zariadenia zo dia
02.10.2013), &o je v rozpore s § 9 ods.1 pism. a) zdkona &. 124/2006 Z. z., s § 8 pism. d)
v nadviiznosti na § 9 ods. 2 pism. d) vyhl. & 508/2009 Z. z. (0711)

47. Zamestnavatel' nezabezpetuje vykonavanie odbornych skuSok vyhradenych technickych
zariadeni plynovych skupiny Bg (STL aNTL plynovy rozvod od hlavného uziveru
odberného plynového zariadenia DN 40 po hlavné uzavery kotlov), pre kotolfiu Mestského
tradu, Vrutky, v lehote minimalne 1 x za 6 rokov podla prilohy ¢.10 k vyhlaske
¢. 508/2009 Z. z. (bola predlozena odborna skiiska tohto zariadenia zo dfia 02.10.2013), ¢o
je vrozpore s § 9 ods.l pism. a) zakona ¢. 124/2006 Z. z., s § 8 pism. d) v nadviznosti
na § 9 ods. 2 pism. d) vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. (0711)
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. 48. Titulny list miestneho prevadzkového poriadku nizkotlakovej teplovodnej plynovej
kotolne v objekte Mestského uradu, Vrutky, platného od 01.11. 1996 neobsahuje udaje
otom, kto tento predpis schvalil a datum vypracovania, ¢o je v rozpore s § 6 ods. 1
pism. n) zdkona & 124/2006 Z. z. nedodrZzanim bezpeénostnej trovne, ktord vyplyva
z ¢&l. 18 pism. aa) STN 38 6405:1988. (0711)

49. Miestny prevadzkovy poriadok nizkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne v objekte
Mestského uradu, Vritky, platny od 01.11. 1996, neobsahuje situaény nacrt s popisom
umiestnenia zariadenia, ¢o je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. n) zadkona ¢. 124/2006 Z. z.
nedodrzanim bezpe€nostnej Grovne, ktord vyplyva z ¢l. 18 pism. ah) STN 38 6405:1988.
(0711)

50. Kontroly tesnosti plynovych zariadeni kotolne Mestského tradu Vritky nie st vykonavané
v lehote 1 x za mesiac (posledna kontrola tesnosti bola vykonana dia 25.07.2013), ¢o je
v rozpore s § 9 ods.l pism. a) zdkona €. 124/2006 Z. z. v nadvidznosti na Miestny
prevadzkovy poriadok nizkotlakovej plynovej kotolne v objekte Mestského tradu, Vratky
- ¢ast’ 11. : HPadanie netesnosti, platného od 01.11. 1996. (0711)

Plynové zariadenia — technicky stav

51. Plynomer ROMBACH G25, ktory je umiestneny v plynomerni a doregulovacej stanici
tlaku plynu pre kotoliiu Mestského Gradu Vritky, nie je vybaveny nastavitelnou
rozperkou, o je vrozpore s § 6 ods. 1 pism. a) zdkona €. 124/2006 Z. z. nedodrZanim
bezpeCnostnej urovne, ktora vyplyva z ¢l. 49 STN 38 6442:1988. (0712)

52. Plynomer ROMBACH G25, ktory je umiestneny v plynomerni a doregulovacej stanici
tlaku plynu pre kotoliiu Mestského tradu Vritky, nie je vypodloZeny, ¢o je v rozpore s § 6
ods. 1 pism. a) zakona ¢. 124/2006 Z. z. nedodrZanim bezpe&nostnej urovne, ktora vyplyva
z ¢l 35 STN 38 6442:1988. (0712)

53.Na kontrolnom uzavere (3/8%) regulatora tlaku plynu Alz-6U/AB, ktory je umiestneny
v plynomerni a doregulovacej stanici tlaku plynu pre kotoliiu Mestského tradu Vritky
chyba zatka (v pripade netesnosti kontrolného uzaveru, resp. pri jeho nahodnom otvoreni
bude unikat’ zemny plyn do priestoru plynomerne a doregulovacej stanice tlaku plynu), ¢o
je vrozpore s § 6 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. (0712)

54. Plynové potrubie v plynomerni pre kotoliiu Zakladnej $koly Hany Zelinovej, Vrutky, je
napadnuté koroziou, o je v rozpore s § 6 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. (0712)

55. Prirubovy spoj hlavného uzdveru plynu pre kotoliiu Zékladnej Skoly Hany Zelinovej,
Vrutky, ktory je umiestneny v plechovej skrinke na obvodovom mire budovy kotolne a
prirubové spoje v plynomerni a doregulovacej stanici tlaku plynu pre kotoliiu Mestského
uradu Vritky, nie st vodivo prepojené vejarovymi podlozkami minimélne pod dvomi
skrutkovymi spojmi, ¢o je vrozpore s § 6 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
nedodrZanim bezpeénostnej urovne ktord vyplyva z ¢l. 2.2.1 STN 33 2030:1984. (0712)

56. Odvzdusiiovacie potrubie plynového rozvodu pre kotolitu Zakladnej Skoly Hany Zelinovej,

Vritky, ktoré je vyvedené nad strechu budovy, nie je uzemnené, ¢o je vrozpore s § 6
ods. 1 pism. d) zdkona &. 124/2006 Z. z. (0712)

I)  Trhovy dohPad

Pri previerke neboli zistené Ziadne nedostatky v oblasti trhového dohl'adu.
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. 1) Pracovnoprivne vzt'ahy

IV)  Nelegilne zamestnivanie

A) Plnenie opatreni z predchddzajtcich vykonov indpekcie prace:

Kontrola plnenia opatreni_z_predchédzajicich vykonov inSpekcie price nebola predmetom
vykonu inSpekcie prace.

B) Novozistené nedostatky:

Neboli zistené.

V) —

VII) Opatrenia :

InSpektor v silade s ustanovenim § 12 ods. 2 pism. b) zakona ¢. 125/2006 Z.z. o in3pekcii prace
a o zmene a doplneni zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisovnaria d’ u je odstranit
zistené nedostatky v bodoch :

13,14,25,28,37, 44,45,46,47 diiom odo dia prevzatia protokolu a trvale

10 bezodkladne

1,7,8,12, 17,21,22,30,31,33,42,43,48,49,53  do 10 dni odo diia prevzatia tohto protokolu

11,15,34,36,38,50 do 10 dni odo diia prevzatia tohto protokolu a trvale

4,16,18,19,32,41,51,52,54,55,56 do 30 dni odo dia prevzatia tohto protokolu

20,35 do 30 dni odo dila prevzatia tohto protokolu a trvale

2,3,5,6,9.29 do 90 dni odo diia prevzatia tohto protokolu

23,24,26,27 do 60 dni odo diia prevzatia tohto protokolu a trvale

Nedostatky uvedené v bodoch 39,40, boli odstranené pocas previerky.

O odstraneni nedostatkov uvedenych v ¢asti I) pism. B) tohto protokolu bude kontrolovany
subjekt pisomne informovat’ InSpektorat prace v Ziline v lehote do 10. 01. 2014.

Kontrolovany subjekt je povinny prijat’ opatrenia na odstranenie zistenych poruseni predpisov
a ich pri¢in.
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- Zaver:

O vysledku inSpekcie prace nebol informovany zastupca zamestnancov pre bezpednost,
nakolko ho zamestnavatel' nevymenoval.

Podl'a ustanovenia § 13 ods. 2 zikona NR SR &. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace v platnom
zneni je indpektor préce povinny pri vypractivani protokolu prihliadat’ na vyjadrenia a doklady
uplatnené alebo predloZené kontrolovanym zamestnavatelom alebo kontrolovanou fyzickou
osobou, ktord je podnikatelom a nie je zamestnévatelom, potas vykonu inSpekcie price do
prerokovania protokolu.

Obsah  protokolu bol prerokovany dita 04. 10. 2013 s Mgr. Branislavom Pullmannom,
konatel'om spolognosti.

Vyjadrenie Mgr. Branislava Pullmanna, konatela spoloénosti ku vetkym zistenjm
skutocnostiam a nedostatkom, ktoré sii uvedené v prerokovanom protokole :

Berieme na vedomie.

Stanovisko inSpektora k vyjadreniu Mgr. Branisiava Pullmanna, konatel'a spolo&nosti :

Nemém pripomienky. -
Inspektordt  préce
171 01001 z1ina
ICO: 359 934 99
svestsky podnil sipzieb Vrdtky, s.ne. = ) e
Cyrila a Metodz ], 038 61 Viatky T eee——
031§ 1636
.WM#L:"‘GD“){W\ {i}
Mgr. Branislav Pullmann Ing. Milo§ Horvath
konatel’ spolo¢nosti inSpektor prace

Rozdefovnik: 1x kontrolovany subjekt
2x IP Zilina

Protokol prevzal Mgr. Branislav Pullmann, konatel’ spolo&nosti, dita 04. 10. 2013
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